
Pytania zadane przez potencjalnych Oferentów i odpowiedzi: 

1. Czy urządzenia i materiały, ujęte w SIWZ w pkt. 7.2, które zostały w dalszej treści wyłączone z 
gwarancji Wykonawcy, będą w zakresie dostawy Zamawiającego i nie należy ich ujmować w 
kosztorysie jako materiał; tylko montaż? 

Urządzenia i materiały, ujęte w SIWZ w pkt. 7.2 należy ująć w kosztorysie jako materiał w podanych 
i gwarantowanych przez Zamawiającego cenach. 

2. Prosimy o udostępnienie przedmiarów/kosztorysów zerowych dla branży budowlanej, elektrycznej 
i sanitarnej w wersji edytowalnej ath lub kst. 

Udostępnimy wersję edytowalną niezwłocznie po otrzymaniu od autora dokumentacji. 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada pozwolenie na budowę dla całości robót? Prosimy 
o jego udostępnienie. 

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Pozwolenie będzie prawomocne do 
15 kwietnia 2020 roku. 

4. Czy kwota netto oferty Wykonawcy ma być objęta stawką VAT 8 czy 23% ? 

Kwota netto ma być objęta stawką VAT 23%. 

5. Czy zewnętrzne przyłącze gazu wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową jest wykonane? Jeśli nie to 
kiedy będzie wykonane? 

Zewnętrzne przyłącze gazu wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową nie jest wykonane. Zamawiający 
czyni starania aby było gotowe do 30 września 2020 roku. 

6. Czy z tytułu utylizacji złomu Zamawiający będzie wymagał zwrotu uzyskanych przez Wykonawcę 
środków pieniężnych? 

Zamawiający nie będzie wymagał zwrotu środków uzyskanych z tytułu utylizacji złomu. (Po 
demontażu Zamawiający zatrzymuje pompę TPE80 i siłownik). 

7. Prosimy o podanie kwoty netto, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Zamówienia. 

Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed 
otwarciem ofert. 

Radymno, 26.03.2020 r. 

8. W dokumentacji przetargowej nie ma informacji na temat przeglądów gwarancyjnych. Czy 
Wykonawca ma przez to rozumieć, że takie przeglądy nie będą wykonywane? 

Wykonawca udzielając gwarancji na przedmiot zamówienia ma obowiązek wykonywać przeglądy 
gwarancyjne zgodnie z warunkami gwarancji producenta zamontowanych urządzeń. Zgodnie z 
zapisem pkt.15.4 SWZ Zamawiający wyłączył z gwarancji i przeglądów: kocioł gazowy UltraGas 
(2000D), filtr do gazu, modem Gateway WLAN i klapy odcinające. 



9.  Brakuje wytycznych, które określałyby postępowanie w przypadku zaistnienia wady lub usterki w 
przedmiocie zamówienia, które nie wymagają natychmiastowego usunięcia. W dokumentacji jest 
jedynie informacja o usuwaniu wad i usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu 
zamówienia, które należy usunąć w czasie 12 godzin. Prosimy o wskazanie w jakim terminie wady i 
usterki umożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia należałoby usunąć?   

Wady i usterki umożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia należy usunąć do 7 dni 
roboczych od czasu zgłoszenia. 

10. W dokumentacji nie ma żadnych informacji na temat części eksploatacyjnych. Prosimy o 
wyjaśnienie czy ewentualne wymiany części zużywających się podczas pracy urządzeń będą odbywać 
się na koszt Wykonawcy? 

W okresie gwarancji części zużywające się i wymagające wymiany, zgodnie z DTR producenta 
zamontowanych urządzeń, są kosztem Wykonawcy z wyłączeniem: części do kotła gazowego 
UltraGas 2000D, filtra do gazu, modemu Gateway WLAN, klap odcinających). 

Radymno, 31.03.2020 r. 

11. Czy kosztorys ofertowy może zostać dołączony do oferty w wersji uproszczonej - nie podano w 
SIWZ formy kosztorysu? 

Zamawiający oczekuje kosztorysu ofertowego w formie wyceny każdej pozycji opublikowanego 
przedmiaru. 

12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do 
tych zastosowanych w dokumentacji projektowej? 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń i materiałów równoważnych. 

13. Czy Zamawiający potwierdza, iż instalacje wody ciepłej i cyrkulacyjnej mają być wykonane z rur 
stalowych ocynkowanych? 

Zamawiający potwierdza, że instalacje wody ciepłej i cyrkulacyjnej mają być wykonane z rur 
stalowych ocynkowanych. 

Radymno, 3.04.2020 r. 

 


